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МЕТОДИ ГАРМОНІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ 
ІНВЕРТОРА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 
 
З метою контролю в реальному часі характеристик DC-AC інверторів при різних типах 
навантаження розроблено в програмних системах C++Builder, MATLAB і LabView методики 
гармонічного аналізу вихідної напруги. Отримано залежності загального (THD) і індивідуального (IHD)  
коефіцієнтів гармонічних спотворень від характеру навантаження і від коефіцієнта потужності. 
Результати розрахунків, отримані за допомогою трьох методик, відрізняються в середньому на 5-6%. 
Найбільш придатною для аналізу напруги в реальному часі є програма на мові C++. Вимірювання і 
оцифровування вихідних напруг інвертора виконувались за допомогою мікросистеми збору даних m-
DAQ12. 
Ключові слова: інвертор, загальний коефіцієнт гармонічних спотворень (THD), індивідуальний 
коефіцієнт спотворень (IHD), гармонічний аналіз вихідної напруги, швидке перетворення Фур’є, 
аналогово-цифровий перетворювач. 
 
Постійна напруга, що генерується напівпровідниковими модулями фотоелектричних станцій 
(ФЕС), має досить обмежену сферу застосування. Тому на більшості станцій необхідним є DC-AC 
перетворення постійної напруги в змінну, яка повинна відповідати визначеним стандартам. Це 
перетворення здійснюється PV- інверторами (Photovoltaic Inverters), що працюють в складі ФЕС. У ряді 
випадків DC-AC перетворенню передує DC-DC перетворення з підвищенням постійної напруги. Однак, 
якість електроенергії, що видається ФЕС, визначається, в кінцевому рахунку, параметрами напруги на 
виході інверторів. У даній роботі для контролю в реальному часі якості параметрів DC-AC інверторів 
при різних типах навантаження розроблено методики гармонічного аналізу вихідної напруги в 
програмних системах C++ Builder, MATLAB і LabView. 
Оскільки більшість інверторів зібрані на вентильних схемах, що керуються за допомогою 
широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), вихідна напруги інверторів має несинусоїдальний характер. 
Загально прийнято ступінь несинусоїдальності напруги характеризувати загальним коефіцієнтом 
гармонічних спотворень THD  (Total Harmonic Distortion) [1-7]: 
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де Ui– середньоквадратичне значення напруги i-ої гармоніки, U1 – те ж для основної гармоніки. 
Інтенсивність окремих гармонік оцінюється по значенням індивідуальних коефіцієнтів спотворень IHD 
(Individual Harmonic Distortion), які представляють собою відношення середньоквадратичного значення 
напруги n-ої гармоніки до середньоквадратичного значення напруги основної гармоніки: 
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Приведені вище формули застосовуються для аналізу якості електроенергії, що видається 
інверторами напруги. Для інверторів струму спотворення описуються аналогічними формулами, якщо 
величини  замінити на струмові компоненти  . 
Для безпроблемної роботи ФЕС важливо мати невисокі значення THD і IHD, оскільки високий 
рівень гармонічних спотворень може викликати руйнування конденсаторів, перенапругу і перевищення 
струмів в мережі, розігрів обладнання і пробій кабелів, хибні спрацювання релейного захисту, перегрів 
трансформаторів, помилки у вимірюванні електроенергії тощо. 
Допустимі значення THD і IHD встановлюються спеціальними стандартами для інверторів чи 
загальними стандартами для перетворюючих пристроїв і розподільчих мереж. Основним європейським 
стандартом щодо рівня гармонічних спотворень електроенергії, яка інжектується в мережу будь-якими 
приладами, у тому числі інверторами, є IEC 61000-3 [1, 2]. В Україні діє стандарт ДСТУ  
IEC 62040-3 [3] для систем безперебійного електроживлення, а також в стадії підготовки знаходиться 
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аналог європейського стандарту EN 62109 [4, 5], який стосується узгодження і безпеки силових 
перетворювачів фотоелектричних систем. Відмітимо, що більшість світових стандартів [1, 2, 6], в тому 
числі для інверторів у складі ФЕС, встановлюють допустиму величину THD на рівні 5 % від значення 
вихідної напруги чи струму. В той же час обмеження на гармонічні спотворення в розподільчих мережах 
дещо більш м’які: THD, згідно [7], не повинен перевищувати 8 %. Діючий український стандарт [3] 
допускає для інверторів в складі систем безперебійного живлення THD до 8%. 
Зниження гармонічних спотворень на виході інверторів може здійснюватись традиційними 
способами за допомогою пасивних [8] і активних [9, 10] фільтрів. У ряді робіт пропонується 
удосконалені системи управління інверторами, наприклад, схема, яка виключає взаємну кореляцію між 
інверторами, що обслуговують різні ряди модулів і підключені до однієї шини змінної напруги [11]. 
Відомі розробки, в яких до виходу інверторів підключаються різного роду контролери для покращення 
гармонічного складу напруги на навантаженні [12, 13]. Можливе також зменшення THD за рахунок 
більш досконалих алгоритмів ШІМ [14, 15]. Варто відмітити, що величина THD суттєво залежить не 
лише від властивостей інвертора, а й від характеру навантаження (в першу чергу від ступеню 
нелінійності опору навантаження). Найбільший вплив навантаження здійснюється на характеристики 
інверторів напруги, оскільки внутрішній опір цих інверторів малий. 
В даній роботі розроблено декілька методик гармонічного аналізу вихідної напруги інверторів в 
реальному часі. Вимірювання і оцифровування напруги здійснювалось за допомогою мікросистеми збору 
даних m-DAQ12 (Holit Data Systems, Україна), котра представляє собою 12-розрядний АЦП з 
мультиплексуванням вхідних аналогових сигналів. Наступна обробка і аналіз сигналів виконувались за 
допомогою програмних додатків, розроблених нами в різноманітних системах програмування (Builder 
C++, LabView і MATLAB) з метою перевірки ефективності роботи в реальному часі алгоритмів 
обчислення амплітуд спектральних компонент. 
Електрична схема вимірювань показана на рис.1. До входу інвертора Leoton потужністю 500 Вт 
було підключено 7 паралельно з’єднаних між собою фотомодулів SEM-70 (потужністю 70 Вт) з 
напругою в точці максимуму потужності  22 В  (при даній поточній сонячній радіації). До виходу 
інвертора з номінальною напругою 220 В були приєднані дільник напруги та навантаження. Дільник 
напруги розрахований таким чином, щоб на вході АЦП напруга становила близько 5 В (у даному 
випадку R1=62 кОм, R2=1.5 кОм). Навантаження складалося з фіксованого активного опору RL(310 і 690 
Ом) і індуктивного опору XL зі змінною індуктивністю L=0 – 0.808 Гн. 
 
Рис. 1. Електрична схема вимірювань 
Приклад кривої напруги на виході інвертора зображений на рис. 2. 
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Рис 2. Форма 
До отриманих кривих, представлених у вигляді масивів даних, було застосовано алгоритм прямого 
швидкого дискретного перетворення Фур’є за формулою (3).
де N – кількість точок масиву, 
номерами n = 0, … , N-1,  – комплексна амплітуда 
За допомогою програми, створеної у 
(рис. 3). Значення коефіцієнтів гармонічних спотворень 
які обчислювались за формулами (1)
Рис. 3. Гармонічний склад напруги (для 
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У даній роботі було також створено у системі графічного програмування LabView віртуальний 
прилад (ВП) для збору та обробки даних (рис.4), які поступають від сумісної  з LabView мікросистеми  
m-DAQ12. В даній схемі частота опитування АЦП задається користувачем. Також реалізовано графічне 
відображення форми сигналу та його спектру. 
Рис. 4. ВП збору та обробки даних з АЦП m-DAQ12   
Розрахунок коефіцієнту гармонічних спотворень THD та індивідуальних коефіцієнтів гармонічних 
спотворень для 3-ї, 5-ї і 7-і гармонік проводився в окремому віртуальному приладі. Значення 
коефіцієнтів THD та IHD, розрахованих в LabView, відрізнялись від значень, отриманих за допомогою 
попередніх програм (С++ та MATLAB) у середньому  на 5%. 
В роботі також досліджувалась залежність гармонічних спотворень від характеру навантаження, а 
саме від величини індуктивної складової опору навантаження. Як видно з графіка на рис.5, при певному 
значенні індуктивного опору коефіцієнт гармонічних спотворень різко зростає, тобто якість вихідної 
напруги інвертора зі збільшенням індуктивного характеру опору суттєво знижується. 
Рис. 5. Залежність THD від індуктивності навантаження (суцільна крива – R=690 Ом, пунктирна крива – 
R=310 Ом) 
 
Висновки 
В даній роботі було розроблено декілька методик гармонічного аналізу вихідної напруги 
інверторів в залежності від характеру навантаження, а також були отримані експериментальні залежності 
загального коефіцієнту гармонічних спотворень THD від індуктивної складової опору навантаження. 
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Значення THD досліджуваного інвертора виробництва Leoton знаходяться в допустимих межах, 
що визначаються стандартом [3]. Але зі зростанням коефіцієнта потужності навантаження cos ϕ 
спостерігається стрибкоподібний приріст значення THD до гранично допустимого рівня (рис. 6). 
Порівняння програм гармонічного аналізу напруги, розроблених в C++ Builder, MATLAB і 
LabView, показало, що найбільш швидкодіючою є програма на С++ і відповідно для обробки даних в 
реальному часі перевагу потрібно надавати даній системі. Різниця в результатах розрахунку THD і IHD 
за допомогою вищевказаних трьох програм становлять 5-6 %. 
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INVERTER OUTPUT VOLTAGE HARMONIC ANALYSIS METHODS IN REAL TIME 
The software techniques realized in C++Builder, MATLAB and LabView have been developed for the 
analysis of the DC-AC inverter output voltage. The output voltages have been digitized by the m-DAQ12 
microsystem. The individual (IHD) and the total (THD) harmonic distortion dependencies of the load power 
factor have been obtained. The differences between calculation results obtained by the above mentioned 
programs were about 5-6 %. The C++ Builder program has appeared to be the most applicable for a real-time 
voltage analysis.  
Keywords: inverter, total harmonic distortion (THD), individual harmonic distortion (IHD), output 
voltage harmonic analysis, fast Fourier transform, analog-to-digital converter. 
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МЕТОДЫ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИНВЕРТОРА В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
С целью контроля в реальном времени характеристик DC-AC инверторов при различных типах 
нагрузки разработаны в программных системах C++Builder, MATLAB и LabView методики 
гармонического анализа выходного напряжения. Получены зависимости общего и индивидуального (IHD) 
коэффициентов гармонических искажений  от характера нагрузки и от коэффициента мощности. 
Результаты расчетов, полученные с помощью трех методик, отличаются на 5-6%. Наиболее пригодной 
для анализа напряжения в реальном времени является программа на языке C++. Измерения и оцифровка 
выходных напряжений инвертора выполнялись с помощью микросистемы сбора данных m-DAQ12.  
Ключевые слова: инвертор, общий коэффициент гармонических искажений (THD), 
индивидуальный коэффициент искажений (IHD), гармонический анализ выходного напряжения, быстрое 
преобразование Фурье, аналогово-цифровой преобразователь. 
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОБІТ ПО ПОДОВЖЕННЮ 
ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКУ ВВЕР-440 
 
Наведено основні етапи та результати техніко-економічного аналізу з подовження терміну 
експлуатації. Метою роботи є визначити чи може бути технічно та економічно виправданим 
продовження експлуатації діючих енергоблоків понад проектні терміни, за умови виконання вимог і 
норм ядерної та радіаційної безпеки, з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ та світового досвіду. 
Результати розрахунку вказують на доцільність подовження терміну експлуатації для енергоблоків 
АЕС України. Розрахунок здійснено для першого енергоблоку РАЕС, враховуючи витрати на роботи, які 
необхідні лише для енергоблоку №1 і половини вартості робіт з загальноблочними спорудами для 
енергоблоків № 1,2, без урахування вартості заміни АСУ ТП. 
Ключові слова: техніко-економічний аналіз, подовження терміну експлуатації, проектний строк 
експлуатації, понадпроектний строк. 
 
Передбачений вихідними проектами термін експлуатації енергоблоків діючих АЕС України був 
визначений у 70-х роках минулого століття, виходячи з суттєво консервативних припущень, і складає 30 
років. Світова практика вказує на можливість їх подальшої безпечної експлуатації. Виходячи з 
попередніх оцінок і світового досвіду експлуатації реакторних установок водо-водяного типу очікуваний 
додатковий термін експлуатації може становити 10 і більше років. 
Призначений проектом строк експлуатації енергоблоку АЕС – календарна тривалість експлуатації 
енергоблоку АЕС, яка обґрунтована в проекті, до закінчення якої належить прийняти рішення про зняття 
з  експлуатації або продовження  експлуатації енергоблоку АЕС протягом обґрунтованого 
понадпроектного строку. Призначений проектом строк експлуатації енергоблоків АЕС з високою 
достовірністю дає впевненість,  що критичні елементи, як і блок АЕС в цілому, за умов відповідного 
технічного обслуговування, ремонтів і експлуатаційного контролю, протягом цього строку будуть 
відповідати критеріям безпеки. 
Продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС є однією з найважливіших тенденцій 
сучасного етапу розвитку атомної енергетики і найбільш ефективним напрямком вкладення фінансових 
коштів для збереження генеруючих потужностей.  
Слід взяти до уваги і те, що питомі витрати на спорудження нових енергоблоків АЕС порівняно із 
подовженням їх експлуатації перевищують в 10-15 раз. Перевагою подовження є запас часу, щоб 
накопичити кошти на майбутнє зняття з експлуатації АЕС, захоронення радіоактивних відходів та 
інвестування в будівництво заміщуючих потужностей. Будівництво нових АЕС має досить тривалий 
інвестиційний цикл (10-12 років), тому подовження експлуатації є на сьогодні практично 
безальтернативним для електроенергетики України.  
Відомо, що затрати на зняття з експлуатації та будівництво АЕС значні, але являє інтерес 
порівняти їх з затратами на подовження терміну експлуатації для визначення оптимального варіанту 
подальшої роботи АЕС. Тому виникає необхідність у виконанні техніко-економічного аналізу (ТЕА). 
Його метою є визначення витрат на реалізацію всього комплексу робіт з продовження терміну 
експлуатації енергоблоку, а також щорічних витрат по різних напрямках діяльності в рамках подовження 
терміну експлуатації (ПТЕ). 
Перший енергоблок ВВЕР-440 РАЕС, який був введений в експлуатацію 22 грудня 1980 року. Для 
нього прийнятий варіант подовження терміну експлуатації, яким передбачається виконання всього 
комплексу робіт, необхідних для експлуатації енергоблоку у понад проектний період, і отримання 
ліцензії на подальшу експлуатацію до закінчення проектного терміну експлуатації енергоблоку. 
Результати, отримані в ході виконання заходів з підготовки енергоблоку до подовження 
експлуатації в період понад проектного терміну, використовуються в якості вихідних даних при 
виконанні ТЕА. 
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